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RETE DISTRIBUZIONE ACQUA: PARTICOLARE POSA
TUBAZIONI INTERRATE   scala 1:50

LEGENDA

Manto d'usura sp=3cm

Conglomerato bituminoso BINDER sp=7cm

Misto granulometrico stabilizzato sp=10cm

Fondazione stradale

Nastro di segnalazione Safer

Ricoprimento con ghiaietto Ø0-10mm sp=40cm

Tubo condotta acqua fredda sanitaria Ø50
PEAD-PN16

Sabbia
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RETE DISTRIBUZIONE ACQUA: PARTICOLARE NICCHIA
PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI

LEGENDA

Tubo acciaio zincato

Valvola di ritegno tipo Europa

Valvola di intercettazione a sfera

Contatore volumetrico Ø1/2" o 1"1/4, con
uscita impulsiva

Valvola a sfera piombabile

Ammortizzatore del colpo d'ariete

Riduttore di pressione

Filtro obliquo con maglia in acciaio inox

Valvola intercettazione con maniglia o
volantino

Tubo in acciaio zincato

Giunto di transizione polietilene-acciaio

Tubo in polietilene alta densità PEAD PN16

Modulo per la trasmissione centralizzata Bus
RS485 mediante interfaccia

Nicchia contatori in CLS isolata termicamente
(profondità minima nicchia 30 cm)
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CONFIGURAZIONE NICCHIE

Modulo 1: vano tecnico per valvola intercettazione,
filtro, riduttore di pressione e contabilizzazione
elettronica

Modulo 2: vano tecnico per contatori singole utenze

Ogni modulo può contenere fino a n.8 contatori

RETE DISTRIBUZIONE GAS: SEZIONE TIPO DI SCAVO
scala 1:20

LEGENDA

Manto d'usura sp=3cm

Conglomerato bituminoso BINDER sp=7cm

Misto granulometrico stabilizzato sp=10cm

Fondazione stradale

Nastro di segnalazione Safer

Ricoprimento con ghiaietto Ø0-10mm sp=40cm

Tubo Acc. GAS di progetto

Sabbia
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PLANIMETRIA RETE DISTRIBUZIONE ACQUA E GAS
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